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Wyijasnienia tresci SIWZ - Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane: : Przebudowa
remizy OSP Przeryty Bor na WCK dzialka nr ew. 443/2,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych: Ogloszenie nr
660466-N-2018 z dnia 2018-12-12 r., oraz na stronie internetowej Zamawiajacego - Gminy Czarna www.czarna.com.pl
w dniu 12.12.2018 i na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego w dniu 12.12.2018 r.
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1~ 1ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych z poz.
zmianami - ZAMAWIAJACY informuje, Ze w dniu 17-12-2018r. i 18-12- 2018r. - droga elektroniczna (e-mail),
otrzymat wnioski - zapytania o wyjasnienie tresci SIWZ, dotyczace zakresu zaméwienia. Treéé zapytan zamieszczamy
ponizej, bez ujawniania Zrédla zapytan oraz udzielamy wyjasnien i odpowiedzi.

Pvytania od Wykonawey I

1. Podanie projektowanego wspolczynnika ciepla dla stolarki zewnetrzne;.
AD 1 — Wspélczynnik przenikania ciepla 1.1

2. Informacjg, czy okna moga by¢ wykonane z PCV

Ad2. Zgodnie z projektem

3. Okreslenie koloru stolarki zewnetrznej.
AD 3 — w kolorze brqzu.

Pytania od Wykonawcey I

1. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o prace wskazane w SIWZ w dziale 2.3. ,Prace
towarzyszace rac roboty tymczasowe nie objete dokumentacja projektowa i przedmiarem
robét konieczne do uwzglednienia::

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

- pelna obstuga geodezyjna w trakcje realizacji zadania, w tym inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza,

- badania, proby szczelno$ci, odbiér kominiarski,
- uporzadkowanie terenu po budowie,

- likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objete SIWZ, a konieczne do wykonania
ze wzgledu na sztuke budowlana.

AD I — Uwzglednic w kosztach posrednich.

2. W SIWZ jako kryterium wskazano okres gwarancji. Prosimy o doprecyzowanie czego
dotyczy gwarancja: wytacznie robot budowlanych czy tez materialéw i urzadzen.
Informacja ta ma bardzo istotne znaczenie ze wzgledu na dokonanie rzetelnej kalkulacji
kosztow ewentualnego serwisowania urzadzen.

AD 2 — Gwarancja dotyczy robot budowlanych jak i materiatow i urzqdzen.



3. Prosimy o udostgpnienie dokumentacji technicznej stanu projektowanego udostgpniona
dokumentacja to inwentaryzacja.

AD 3 - Zamawiajqcy posiada dokumentacje ktéra uzyskala pozwolenie na budowe i zostala
zamieszciona na stronie zamawiajqcego.

4. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o wykonanie posadzki na gruncie w pomieszczeniach:
2,9,10 (podsypka piaskowa 20 cm, podklad betonowy zbrojony siatka (zgodnie z zapisem
w SIWZ)

AD 4 - W pom. 9 i 10 jest podkiad betonowy w pom. 2 0 pow. 32.38m2 najprawdopodobniej te: jest podkiad betonowy
na ktorym jest podloga drewniana, gdyby go nie bylo bedq to roboty dodatkowe.

5. W opisie technicznym w dziale ,Roboty budowlane rozbidérkowe” wskazano, iz po
demontazu pokrycia nalezy skontrolowaé stan techniczny konstrukcji dachu. W przypadku
stwierdzenia ztego stanu technicznego zaleca si¢ wykonanie wzmocnienia lub wymienienia
tejze konstrukcji”. Prosimy o potwierdzenie, Ze ewentualna konieczno$§¢ wzmocnienia czy
tez wymiany wiezby dachowej bedzie stanowita prace dodatkowe — dodatkowo ptatne. Prac
tych nie da si¢ w tym momencie skalkulowaé, begda dopiero mozliwe do okreflenia po
éciagnieciu obecnego pokrycia w zwiazku z tym nie mozna przewidzie¢ zakresu jakiego
mozemy sig spodziewac.

AD 5 - Konstrukcja dach jest w dobrym stanie, Jesli takowa okolicznosé nastqpi zostanie to potraktowane Jako robota
dodatkowa i rozliczona kosztorysem powykonawczym.

6. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o prace zwiazane z demontazem wrét stalowych
(zgodnie z zapisem z SIWZ z dzialu 2.1. ,Zakres prac realizowanych w ramach
zamdwienia”.

AD 6 — Uwzgledniono w poz. 7 w wykuciu oscieznic stalowych.

7. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o prace zwiazane z podwéjnym siatkowaniem tynku
§cian zewnetrznych w pasie poziomu parteru — zgodnie z zapisem w opisie technicznym.

AD 7 - Dopisaé poz. Kosztorysowq priy rozdziale elewacji np. KNN2 1902/13 - (21,40+12,12)*2*1,30 =87,15m2
dodatkowa warstwa siatki.

8. W opisie technicznym wskazano wykonanie kanaléw wentylacyjnych w pomieszczeniach
3,4,5,9,10, 11, 12 prosimy zatem o uzupelnienie przedmiarow o brakujace elementy.

AD 8 — Naleiy uwzglednié w przedmiarze: Sprawdzenie przewodéw wentylacyjnych - KNR 401 310/5 sprawdzenie
przewodow - 45mb i poz KNR 401 310/6 Odgruzowanie przewodéw - 9,0m. W przypadku braku jakiegos kanatu
wentylacyjnego — zostanie to uwzglednione w robotach dodatkowych.

9. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o wewngtrzna instalacje wody oraz kanalizacji
sanitarnej.

AD 9 - Wewnetrzna instalacja wod-kan nie jest objeta tym zamowieniem.

10. W opisie technicznym branzy wewnegtrznej instalacji centralnego ogrzewania
przedstawiono zestawienie materialow:



ZESTAWIENIE MATERIALOW - KOTLOWNIA GAZOWA
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Lp. Opis materialu

I | Kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyiny 1
24kW z wymiennikiem ciepla ze stali
nierdzewnej. samooczyszcezajacy z produktow
spalania. z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
541

Zawor kulowy gwintowany ¢20

Filtr siatkowy gwintowany 20
Termostatyczny zawor mieszajacy ¢.w. ¢15
Zawor kulowy gwintowany ¢15

Zawor zwrotny gwintowany ¢15

Pompa UP 15-14 Comfort

Czujnik temp. zewnetrznej

Cyfrowy regulator pokojowy

Komin dn 60/100 L=3.5m

Czopuch z blachy chromoniklowej dn 60/100
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przy czym pozycje: 2, 4, 6, 7, 8, 9 oraz czopuch nie zostaly ujete w udostepnionym przedmiarze.
Prosimy zatem o uzupeinienie przedmiaréw o brakujace elementy.

AD 10 — Uzupetni¢ przedmiar o obrokujgce pozycje z zestawienia materiatéw — KOTEOWNIA GAZOWA (wzigc pod
uwagg elementy kidre wystgpujq razem z kotlem gazowym dwufunkcyjuym jak np. pompa obiegowa itp.)

11. Czy dostawa i montaz kuchenki gazowej wchodzi w zakres niniejszego postepowania.

AD 11 — Nie wehodzi,

12. Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o wykonanie punktu redukcyjno-pomiarowego
wyposazonego w gazomierz G4 wraz z zaworami odcinajacymi i reduktorem R10.

AD 12 — Nie ma potrzeby w budynku doprowadzony jest priylgcz gazowy.
13. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o dostawg i montaz skrzynki gazowej 600x600x250.
AD 13 — Skrzynka gazowa jest zamontowana na Scianie budynku.

14. Prosimy o uzupeinienie przedmiaréw o wykonanie niezbednych préb szczelnosci instalacji
gazowej.

AD 14 — uzupeini¢ 1 préba szczelnosci np. (KNNR 4 tab. 307 kol. 4)
15. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy wymaga wyposazenia obiektu w gasnice.
AD 15 — Nie wymaga.

16. Prosimy o informacje¢ jaki wspéiczynnik U jest wymagany dla stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej.

AD 16 — wspolcgynnik przenikania ciepla U nie wiekszy jak 1,1W/nK.
17. Prosimy o podanie wymaganego koloru dla stolarki.

AD 17 —w kolorze brgz

18. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu nawiewnikéw do okien.
Jesli tak prosimy o uzupeinienie przedmiaréw o niezbedne pozycje.

AD 18 — Nie, okna winny miec z systemem mikrowentylacji.



19. Prosimy o informacje z jakiego materialu maja by¢ wykonane drzwi D6.

AD 19 — Wszystkie drzwi winny by¢ wykonane w podobnym stylu jak np. PORTA NOWA lub innego producenta -
wypelnienie stanowi plyta wiérowa petna, Calosé obloiona jest plytqa HDF w kolorze orzech, mahoti lub brqz

20.Prosimy o wyjadnienie czy dostawa

i montaz umywalek, misek ustgpowych
zlewozmywakow, baterii wchodzi w zakres niniejszego przedmiotu zamdéwienia, Je$li tak

prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o brakujace elementy.
AD 20 — Nie wchodzi

Z powazaniem,
Wajt Gminy Czarna
0""2
Jézef Chuly

Otrzymuja :

1 x M. Kusek w UG Czarna, w celu zamieszczenia zmiany tresci SIWZ na stronie internetowej Urzedu Gminy Czama (BIP)
1 x Tablica ogloszen w Urzgdzie Gminy Czama,
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